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Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym uzyciem prosimy dokfadnie zapoznac sie z niniejsza instruk-
Cja obstugi.
Aby zapewnic¢ Paristwu najlepsze rozwiazania techniczne urzadzen, stale rozwijamy je technologicznie. Z tego wzgledu zdjecia i
rysunki w ponizszej instrukcji moga rézni¢ sie od zakupionego urzadzenia. Instrukcja obstugi kazdego urzadzenia zawiera-
jaca aktualne zdjecia i rysunki, dostepna jest na stronie internetowej www.stalgast.com w zaktadce ,,pliki do pobra-
nia” przy opisie produktu.
UWAGA: Instrukcje nalezy przechowywaé w bezpiecznym oraz dostgpnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie
prawo do zmiany parametréw technicznych urzadzen. Kopiowanie instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.
1. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
* Nieprawidiowa obstuga i niewtasciwe uzytkowanie moze spowodowa¢ powazne uszkodzenie urzadzenia lub zranienie oséb;
* Urzadzenie moze by¢ stosowane wytacznie w celu, do ktérego zostato zaprojektowane;

* Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawidtowa obstuga i niewtasciwym uzytkowa-
niem urzadzenia;

* W czasie uzytkowania zabezpiecz urzadzenie i wtyczke kabla zasilajacego przed kontaktem z woda lub innymi ptynami.
W przypadku, gdyby przez nieuwage urzadzenie wpadto do wody, nalezy natychmiast wyciagna¢ wtyczke z kontaktu, a na-
stepnie zleci¢ kontrole urzadzenia specjaliscie;

Nieprzestrzeganie tej instrukcji moze spowodowa¢ zagrozenie zycia.

* Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urzadzenia;

* Nie wtykaj zadnych przedmiotéw w obudowe urzadzenia;

* Nie dotykaj wtyczki kabla zasilajacego wilgotnymi rekami;

* Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zle¢ naprawe w wyspecjali-
zowanym punkcie naprawczym;

* W przypadku, gdy urzadzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposéb, przed dalszym uzytkowaniem zawsze zle¢
przeprowadzenie kontroli i ewentualna naprawe w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym;

* Nigdy nie naprawiaj urzadzenia samodzielnie - moze to spowodowac zagrozenie zycia;

* Chron kabel zasilajacy przed kontaktem z ostrymi lub goracymi przedmiotami i chron go z dala od otwartego ognia. Jezeli
chcesz odfaczy¢ urzadzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczke, nigdy nie ciagnij za kabel;

* Zabezpiecz kabel (lub przedtuzacz), aby nikt przez omytke nie wyciagnat go z kontaktu lub sie o niego nie potknat;

¢ Kontroluj funkcjonowanie urzadzenia w czasie uzytkowania;

* Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych mozliwo$ciach
fizycznych, umystowych i osoby o braku do$wiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz

odnosnie do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwiazane z tym zagrozenia byty zrozumiate. Dzieci nie po-
winny bawi¢ sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywaé czyszczenia i konserwacji sprzetu;

* Jezeli urzadzenie nie jest w danej chwili uzytkowane lub jest wiasnie czyszczone, zawsze odiacz je od zrodta zasilania, wycia-
gajac wtyczke z kontaktu. Odtaczona wtyczka powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu;

* Uwaga: Jezeli wtyczka kabla zasilajacego jest podtaczona do kontaktu, urzadzenie caty czas pozostaje pod napieciem;

* Wytacz urzadzenie, zanim wyciagniesz wtyczke z kontaktu;

* Nigdy nie ciagnij urzadzenia za kabel zasilajacy;

* W urzadzeniu zabronione jest przechowywanie substancji wybuchowych takich jak puszki z aerozolem / gazem palnym;
* OSTRZEZENIE: Nie zastania¢ otworéw wentylacyjnych w obudowie sprzetu lub we wbudowanej konstrukji;

* OSTRZEZENIE: W celu przyspieszenia procesu rozmrazania nie postugiwacé sie srodkami mechanicznymi ani innymi $rod-
kami niz zalecane przez wytworce;

* OSTRZEZENIE: Chroni¢ przed uszkodzeniem ukfad chtodniczy;

» OSTRZEZENIE: Wewnatrz komory do przechowywania zywnosci nie uzywac sprzetu elektrycznego innego typu niz zale-
cane przez wytworce.

2. OPIS | PRZEZNACZENIE URZADZENIA

* Urzadzenia chfodnicze przeznaczone sa do krétkotrwatego przechowywania produktéw spozywczych wstepnie schtodzo-
nych;

* Urzadzenia mroznicze przeznaczone s3 do przechowywania produktéw spozywczych wstepnie zamrozonych;

* Obudowa urzadzenia wykonana ze stali nierdzewne;j;

¢ Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury.



3. DANE TECHNICZNE

Model 842129v02 | 842139v02 | 842222v02 |  842232v02
Zasilanie (V/Hz) 230/50
Moc (W) 155 235 155 235
Zakres temperatur (°C) +2/+8 +2/+8 +2/+8 +2/+8
Wymiary (WxDxH) (mm) 900x700x885 1365x700x885 900x700x | 345 1365x700x | 345
Czynnik chtodniczy/ilos¢ (g) R600a/70 R600a/100 R600a/70 R600a/100
Klasa klimatyczna * 4 4 4 4
Waga (kg) 70 100 70 100
* 4 - do +30°C / wilgotnos¢ wzgledna 55%
*5 - do +40°C / wilgotnos¢ wzgledna 40%
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Urzadzenie zawiera czynnik chfodzacy R600a lub R290 - gaz naturalny, ekologiczny, fatwopalny.
Zachowac szczegdlng ostroznos$é, podczas transportu oraz instalowania urzadzenia aby nie uszkodzi¢ obie-

gu chtodzacego.

Jesli zostanie wykryty wyciek, nie nalezy uzywaé urzadzen / przedmiotéw mogacych spowodowaé prze-
skok iskry lub ogien oraz wywietrzy¢ pomieszczenie. Aby uniknaé utworzenia sie mieszanki zapalnego gazu,
w przypadku wycieku z ukfadu chtodniczego, nalezy zainstalowaé urzadzenie w pomieszczeniu o wielkosci
I m?3 dla kazdych 8 g czynnika. llo$¢ czynnika chtodzacego, podana jest w tabeli,, DANE TECHNICZNE” oraz

na tabliczce znamionowej.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Urzadzenie zabezpieczone jest foliag ochronna, umieszczone na drewnianej palecie, zapakowane w karton i zabezpieczone pa-

sami.

¢ zapakowane urzadzenie nalezy przechowywa¢ w zadaszonym magazynie przy temperaturze otoczenia 0°C/+55°C oraz wil-
gotnosci 30-95%;

* zabronione jest ustawianie urzadzen jednego na drugim;

* nalezy zapozna¢ sie z danymi na tabliczce znamionowej urzadzenia. W przypadku uszkodzenia lub utraty tabliczki znamiono-
wej nalezy ja niezwlocznie wymieni¢;

* nie odkreca¢ oston bezpieczenstwa;

* po rozpakowaniu urzadzenia nalezy ostroznie usuna¢ folie ochronng oraz inne elementy zabezpieczajace urzadzenie podczas

transportu;

* urzadzenie transportowac oraz magazynowac¢ wylfacznie w pozycji pionowej. Nigdy nie stawia¢ urzadzenia na boku lub do
gory nogami, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia uktadu chtodzacego. Takie uszkodzenie nie podlega naprawie
gwarancyjnej;

* po transporcie urzadzenia nalezy odczeka¢ 2 godziny przed jego uruchomieniem;

* nie umieszczaé urzadzenia w poblizu produktow fatwopalnych, na powietrzu lub w miejscu narazonym na bezposrednie

dziatanie promieni stonecznych.

5. PANEL STEROWANIA

SET Wyswietlenie punktu nastawy, w trybie programowania wybdr parametru i potwierdzenie
wprowadzonych zmian
i’i& Rozpoczecie recznego odszraniania
A W trybie programowania przewijanie listy parametréw lub zwiekszanie wartosci.
v W trybie programowania przewijanie listy parametréow lub zmniejszanie wartosci.




Kombinacje przyciskéw

v + A v\:\géovvrliae:ilze:ri; ([:J;;Ir:;clua :astawy, w trybie programowania wybér parametru i potwierdzenie
SET+Y Rozpoczecie recznego odszraniania
SET+A W trybie programowania przewijanie listy parametréw lub zwiekszanie wartosci.
Symbol Tryb Znaczenie
WLEACZONY Aktywne odszranianie
Yy MIGANIE Aktywne ociekanie
WLACZONY Sprezarka aktywna
* MIGANIE Aktywacja zapobiegania krétkim cyklom pracy (parametr AC)
WLACZONY Aktywacja wyjscia wentylatora
% MIGANIE Opdznienie wi. wentylatora po odszranianiu
oF WLACZONY Jednostki pomiaru
MIGANIE Tryb programowania
OC WLACZONY Jednostki pomiaru
MIGANIE Tryb programowania

5.1. Jak wyswietli¢ wartos¢ punktu nastawy

I. Nacisnij krétko przycisk SET, na ekranie pojawi sig warto$¢ punktu nastawy;
2. Nacisnij krétko przycisk SET lub poczekaj 5 sekund aby powrdci¢ do ekrany standardowego.
5.2. Jak zmieni¢ punkt nastawy

I. Przytrzymaj wcisnigty przycisk SET przez 2 sekundy aby zmieni¢ warto$¢ punktu nastawy;

2. Na ekranie pojawi sie wartos¢ punktu nastawy, dioda ,,C” lub ,,F” zacznie miga¢;

3. Aby zmieni¢ wartos¢ nalezy uzy¢ przyciskow A lub v ;
4. Aby zatwierdzi¢ wprowadzone zmiany nalezy nacisna¢ przycisk SET lub odczekaj 10 sekund.
5.3. Jak uruchomi¢ reczne odszranianie

RY
Nacisnij przycisk L przez minimum 2 sekundy - rozpocznie sig recznie uruchomione odszranianie

5.4. Jak zmieni¢ warto$¢ parametru
Aby zmieni¢ warto$¢ parametru nalezy:
Przej$¢ do programowania wciskajac jednoczesnie przyciski SET + v przez 3 sek (dioda “°C” lub“°F” zacznie migac);
Wybra¢ zadany parametr. Nacisna¢ “SET” aby wyswietli¢ jego wartos¢;
Zmieni¢ warto$¢ za pomocy przyciskow A i/lub v ;

Nacisna¢ “SET” aby potwierdzi¢ wprowadzona warto$¢ i przej$¢ do nastepnego parametru.

W N -

Aby zakonczy¢: nacisnij jednoczesnie SET + A lub odczekaj |5 sekund bez wciskania przyciskow.
Uwaga: warto$¢ jest zapisana nawet jesli nastapi wyjscie w wyniku uptyniecia czasu |5 sekund.
5.5. Blokowanie klawiatury

I. Wcisnij i przytrzymaj przez minimum 3 sekundy przyciski A oraz v ;
2. Pojawi sie komunikat “OF” oznaczajacy blokade klawiatury. Nacisniecie przycisku przez wiecej niz 3 sekundy spowoduje
pojawienie sie komunikatu OF.

5.6. Odblokowanie klawiatury

Weisnij i przytrzymaj przez minimum 3 sekundy przyciski A oraz v , pojawi sie komunikat “on”.
5.7. Sygnalizacja alarmu

Alarm Przyczyna Wyjscia
»P1” Btad czujnika pomieszczenia Wyijscie sprezarki w zaleznosci od “Cy” i “Cn”
»P2” Btad czujnika parownika Odszranianie kornczone upfynieciem czasu




»HA” Alarm temp maksymalnej Wyijscia bez zmian
»LA” Alarm temp minimalnej Wyijscia bez zmian
“EA” Alarm zewnetrzny Wyjscia bez zmian
“CA” Powazny alarm zewnetrzny Whytaczenie wszystkich wyjs¢
“dA” Otwarcie drzwi Ponowne uruchomienie sprezarki i wentylatora
& UWAGA! W przypadku pojawienia sie na wyswietlaczu w/w btedéw nalezy niezwtocznie skon-
taktowac sie z serwisem i poda¢ symbol alarmu.

6. MONTAZ
6.1. Ustawienie urzadzenia
Urzadzenie nalezy ustawi¢ w suchym odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. W celu zapewnienia prawidfowej pracy
urzadzenia nie nalezy go ustawia¢ w poblizu zrodta ciepfa oraz nie nalezy wystawiaé¢ go na bezposrednie dziatanie promieni

stonecznych. Optymalny zakres wartosci temperatury w pomieszczeniu, w ktérym pracuje urzadzenie miesci sie w granicach:
+16°C do +35°C.

Nalezy unika¢ ustawiania urzadzenia w pomieszczeniach o duzej zawartosci chloru oraz kwaséw w powietrzu (np. na basenie),
poniewaz moze to spowodowac korozje powierzchni wykonanej ze stali nierdzewne;.

6.2. Instalacja do zrédet zasilania

Urzadzenie jest przeznaczone do podtaczenia do zZrodta zasilania pradem elektrycznym zmiennym.

Przed podfaczeniem urzadzenia do sieci elektrycznej nalezy sie upewnié sig, czy wartosci napiecia oraz czestotliwosci podane na
tabliczce znamionowej zgadzaja sie z wartosciami napiecia i czestotliwosci w miejscu instalagcji.

Zrédto pradu musi by¢ wyposazone w zabezpieczenie réznicowo-pradowe i prawidiowe uziemienie zgodnie z obowiazujacy-
mi przepisami prawnymi.
7. DODATKOWE INFORMACJE
7.1. Przechowywanie zywnosci

W celu uzyskania najlepszych rezultatéw nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

* Produkty umieszcza¢ po uzyskaniu przez urzadzenie ustawionej temperatury;

* Nie przechowywac potraw lub ptynéw w pojemnikach bez przykrycia;

* Nie ogranicza¢ przeptywu powietrza wewnatrz urzadzenia poprzez umieszczanie zbytecznych przedmiotéw;

* Unika¢ czestego otwierania drzwi;

* Po zamknieciu drzwi nalezy poczeka¢ chwile w celu ponownego otwarcia.

7.2. Hatasy i wibracje
W modelu z integralnym hermetycznym kondensatorem, poziom hatasu nie przekracza 70db, w zwiazku z tym nie wymagane
jest wyciszenie.

Podczas normalnych warunkéw urzadzenie nie wpada w wibracje, ktére wptywaja negatywnie na otoczenie.

8. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

8.1. Pierwsze czyszczenie

Przed uzyciem, wszystkie czesci urzadzenia powinny by¢ czyste. Scianki i czesci wewnetrzne umy¢ srodkiem bakteriobéjczym.
Czesci plastikowe czysci¢ wilgotna szmatka. Osuszy¢ za pomoca suchej miekkiej szmatki. Uzywa¢ mato, badz w ogéle wody. Nie
uzywac agresywnych i §ciernych detergentéw. Nie czysci¢ gotymi rekami miejsc ktére moga skaleczy¢ (skraplacz, etc...) i zawsze
uzywac rekawiczek.

8.2. Konserwacja okresowe

Dla zachowania higieny i podwyzszenia osiagéw czysci¢ wewnetrzne $cianki co najmniej raz na miesiac, w przypadku zabrudze-
nia czesciej. Najpierw wykonaj reczne odmrazanie, po zakonczeniu odtacz urzadzenie z pradu i czysci¢ zgodnie z wskazéwkami
podanymi w punkcie 10.1. (Pierwsze czyszczenie). Raz w tygodniu, sprawdzi¢ stan pojemnika na skropliny. W razie koniecznosci
nalezy go oproéznic i wyczysci¢. Pojemnik na skropliny umieszczony jest w komorze maszynowni zamykanej na klucz dostarczony
z urzadzeniem.

8.3. Czyszczenie skraplacza

Dla polepszenia osiagéw czys¢ skraplacz co najmniej raz na tydzien. Przed rozpoczeciem prac wytaczy¢ urzadzenie, odfaczy¢
je z pradu, zamkna¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym lub celowym otwarciem drzwi, aby zachowa¢ temperature wewnatrz
komory.

Otworzy¢ dolng / boczng (w zaleznosci od modelu) scianke za pomoca dotaczonego do zestawu kluczyka.
* Zdjac filtr ochronny (przeciw pytowy).



* Usuna¢ kurz osadzony na przodzie kondensatora (skraplacza) za pomoca pedzla i odkurzacza, a nastepnie zatozy¢ filtr ochron-
ny (przeciw pytowy).

8.4. Urzadzenie w stanie spoczynku

Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy okres czasu nalezy zastosowac sie do ponizszych zalecen:

* Wyja¢ produkty znajdujace sie w komorze;

* Odtaczy¢ zasilanie elektryczne;

¢ Dokfadnie wyczysci¢ urzadzenie;

* Wywietrzy¢ komore.

9. PROBLEMY, PRZYCZYNY, ROZWIAZANIA

Drobne awarie urzadzenia moga by¢ spowodowane nieprawidfowym dziataniem sieci elektrycznej lub usterkami ktére zazwy-
czaj moga zostac usuniete bez interwencji producenta. Przed wezwaniem serwisu nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami:

I. Jezeli urzadzenie nie pracuje, nalezy upewni¢ sie czy:
* wtyczka przewodu zasilajacego jest prawidtowo wiozona w gniazdo elektryczne;
* kabel zasilajacy nie jest uszkodzony.
2. Jezeli temperatura nie osiaga ustalonej wartosci, nalezy upewnic sie czy:
* przetacznik ustawiony jest w pozycji wiaczony;
* panel sterowania dziata poprawnie (zobacz ,,Alarmy”);
* wewnetrzne $ciany komory sg pokryte szronem (modele z chtodzeniem grawitacyjnym);
¢ skraplacz jest zablokowany przez kurz;
* urzadzenie nie jest ustawione blisko Zrodta ciepta lub w nieprawidtowo wentylowanym pomieszczeniu;
¢ produkty znajdujace sie w komorze nie blokuja drzwi urzadzenia;

* urzadzenie pracuje zgodnie z instrukcja obstugi (zbyt duzo produktéw w komorze, produkty sa gorace, produkty uniemozli-
wiaja prawidiowy przeptyw powietrza wewnatrz komory).

3. Jezeli z urzadzenia wycieka woda, nalezy upewni¢ sie czy:
* pojemnik na skroplong wode zostat oprézniony;
* przewody odprowadzajace skroplona wode zostaly prawidtowo podtaczone, nie s3 zablokowane;
* urzadzenie zostato umieszczone na pfaskiej powierzchni lub nie jest wypoziomowane.
4. Jezeli urzadzenie wytwarza zbyt duzo hatasu, nalezy upewnic sie czy:
* urzadzenie zostafo prawidtowo wypoziomowane.
Jezeli urzadzenie nie dziata prawidtowo nalezy skontaktowac¢ sie z autoryzowanym serwisem. Nalezy poda¢ model urzadzenia
i numer seryjny, znajdujace sie na tabliczce znamionowej urzadzenia oraz kod alarmu (jezeli znajduje sie na wyswietlaczu).
10. USUWANIE ZUZYTYCH URZADZEN

Informacja dla uzytkownikéw o prawidtowych zasadach postepowania ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elek-
tronicznym

e Zostaw stary sprzet w sklepie, w ktorym kupujesz nowe urzadzenie. Kazdy sklep ma obowiazek nieodptatnego przyje-
cia starego sprzetu jesli kupimy w nim nowy sprzet tego samego typu i w tej samej ilosci. Warunkiem jest dostarczenie sprzetu
do sklepu na swéj koszt.

* Odnies zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacje o najblizej lokalizacji znajdziecie Paristwo na gminnej stronie inter-
netowej lub tablicy ogtoszen urzedu gminy., a takze na www.electro-system.pl.

¢ Zostaw sprzet w punkcie serwisowym. Jezeli naprawa sprzetu jest nieopfacalna lub niemozliwa ze wzgledéw technicz-
nych, serwis jest zobowiazany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.
* Oddaj zuzyty sprzetu nie ruszajac sie z domu. Jesli nie maja Paiistwo czasu lub mozliwosci przewiezienia swojego sprzetu
do punktu zbiérki, mozna skorzysta¢ z ustug specjalistycznych firm.
Pamietaj! Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami.
Groza Ci za to wysokie kary pieniezne.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, ze produktu nie
wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Obowiazkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego
WO0003390WZ sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu wtasciwego jego przetworzenia.

I 1. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytutu rekojmi badz gwarancji.



W przypadku stwierdzenia uszkodzen wynikajacych z powstania osadéw wapnia w urzadzeniu, nie podlegaja one naprawie
gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje takze: uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych takich jak wytadowania
atmosferyczne, zmiana napiecia zasilania, nieprawidiowego ustawienia wartosci napiecia elektrycznego, zasilanie z nieodpowied-
niego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzen sprzetu i wywotanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegaja takie elementy jak: zaréwki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamie-
niem kottowym, $ruby oraz elementy ulegajace naturalnemu zuzyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju
elementy uszkodzone mechanicznie.

12. DEKLARACJA ZGODNOSCI
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Producent:
nazwa: STALGAST Sp. z o.0.
adres: Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, Polska
z petng odpowiedzialnoscia deklaruje, ze:
nazwa: St6t chtodniczy satatkowy
model: 842129v02, 842139v02, 842222v02, 842232v02
numer seryjny: | - 100000000
spetnia zasadnicze wymagania:
* dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
¢ dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
* dyrektywy dotyczacej substancji niebezpiecznych RoHS 201 1/65/UE,
* rozporzadzenia dla produktéw do kontaktu z zywnoscia FCM 1935/2004,
spefnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:
* EN 60335-2-89:2010+A1:2012
¢ EN 60335-1:2012
* EN 62233:2008
* EN55014-1:2017
* EN55014-2:2015
* EN 61000-3-2:2014
* EN 61000-3-3:2013

Deklaracja ta odnosi si¢ wytacznie do maszyny w stanie, w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuije czesci sktado-
wych dodanych przez uzytkownika koricowego lub przeprowadzonych przez niego pézniejszych dziafan. Niniejsza deklaracja traci
waznos¢ w przypadku, gdy uzycie produktu nie jest zgodne z warunkami okreslonymi w obowigzujacych przepisach i dokumentacji
technicznej produktu. Dokumentacja techniczna znajduje si¢ w siedzibie firmy STALGAST sp. z 0.0., a osoba upowazniong do jej
dysponowaniem jest Ireneusz Tarnowski.

Warszawa, 25.01.2019 r. Ireneusz Tarnowski,
Specjalista ds. produktu
miejsce, data podpis imie, nazwiska, funkcja
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